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Situacion del mercado previo RD 513/2017

;Que nos encontrabamos?

 Sistemas con “marcaje CE”
 Sistemas que cumplen las recomendaciones minimas de Tecnifuego en el CTE DB Sl
 Sistemas tratados como soluciones innovadoras (DAU, DITE)

 Productos/ sistemas con modelo Unico para una instalacion determinada, bajo
proyecto técnico.

iGraclas RIPCI!

Ahora se despejan dudas Y filtro de los sistemas aptos para el uso en cuestion,
— Proteccion completa garantizada de cocinas
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normas de desarmolio, aST GOMO cfl cole RoglallsEseets aNex0s.

Articulo 5. Acreditacion del cumplimiento de los requisitos de seguridad de los productos
de profeccién conira incendios.

1. Los productos (equipos, sistemas o sus componentes) de proteccidn contra
incendios, incluidos en el ambito de aplicacion del Reglamento (UE) n.® 305/2011 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, de productos de la
construccion, u otras directivas europeas que les sean de aplicacion, llevaran el marcado CE
siempre que dispongan de una especificacion fécnica armonizada, ya sea norma
ammonizada o documento de evaluacion europeo.

2. Los productos (equipos, sistemas o sus componentes) de proteccion confra
incendios no incluidos en el ambito de aplicacion del Reglamento (UE) n.® 305/2011 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, u otras direclivas europeas de
aplicacion, o que, estando incluidos en dicho ambito de aplicacidn, no dispongan de
especificacion técnica armonizada, deberan justificar el cumplimiento de las exigencias
establecidas en este Reglamento.

Esta justificacion se realizard mediante la correspondiente marca de conformidad a
norma, concedida por un organismo de certificacion acreditado por la Entidad Macional de
Acreditacion (ENAC), que cumpla las exigencias establecidas en el Real Decreto 2200/1935,
de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la
Calidad y la Seguridad Industrial.

3. Los productos (equipos, sistemas o componentes) de proteccion contra incendios
no tradicionales o innovadores para los que no existe norma y exista riesgo, deberan
justificar el cumplimiento de las exigencias establecidas en este Reglamento mediante una
evaluacion técnica favorable de la idoneidad para su uso previsto, realizada por los
organismos habilitados para ello por las Administraciones piblicas competentes.

La evaluacion técnica favorable de la idoneidad debera incluir, al menos, lo siguiente:

= La evaluacion de los requisitos basicos relacionados con el uso previsto (por
ejemplo: fiabilidad operativa, tiempo de respuesta, comportamiento bajo condiciones de
incendio, durabilidad, fuentes de energia, etc.).

Verificable en Mg dwww Baggs

o BOE-A-201 76608

RIPCI

Reglamento de Instalaciones de Proteccion Contra incendios



Sistemes d’extincio de cuines -
exemple d'aplicacio

;Que nos dice el RIPCI?

L'aplicacio del
RIPCl a Catalunya

W Generalitat de Catalunya
Departament d’Empresa
i Coneixement

CLUSTER DE SEGURFTAT D
CONTRA INCENDIS Ly

C

. 4

B@E  BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO e
Nom. 139 Lunes 12 de junio de 2017 Sec.l. Pag. 48353
CAPITULO N
Productos de proteccion con 2. Los productos (equipos, sistemas o sus componentes) de proteccion contra

Articulo 4. Requisitos de los productos de proteccidf incendios no incluidos en el ambito de aplicacién del Reglamento (UE) n.? 305/2011 del

Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, u otras directivas europeas de
aplicacidon, o que, estando incluidos en dicho ambito de aplicacién, no dispongan de

Los equipos, sistemas y componentes que confol
activa contra incendios deberan cumplir las condiciong
en las normas de la Union Europea, en la Ley 21/199
normas de desarrolio, asi como en este Reglamento

especificacion técnica armonizada, deberan justificar el cumplimiento de las exigencias
establecidas en este Reglamento.
Esta justificacion se realizara mediante la correspondiente marca de conformidad a
B B el Consae s 4e meNOrmMa, concedida por un organismo de certificacién acreditado por la Entidad Nacional de
e e un;"f;s;;‘:c';;;ﬂ; Acreditacion (ENAC), que cumpla las exigencias establecidas en el Real Decreto 2200/1995,
de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la
|ncend|os no incluidos en el ambito de aplicacion de|

Articulo 5. Acreditacion del cumplimiento de los reqy
de profeccién conira incendios.

1. Los productos (equipos, sistemas o

equipos, sistemas o sus of

Calidad y la Seguridad Industrial.
FParlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de

aplicacion, o que, estando incluidos en dicho ambito de aplicacion, no dlspungan de
especificacion técnica armonizada, deberan justificar el cumplimiento de las exigencias
establecidas en este Reglamento.

Esta justificacion se realizard mediante la correspondiente marca de conformidad a
norma, concedida por un organismo de certificacion acreditado por la Entidad Macional de
Acreditacion (ENAC), que cumpla las exigencias establecidas en el Real Decreto 2200/1935,
de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la
Calidad y la Seguridad Industrial.

3. Los productos (equipos, sistemas o componentes) de proteccion contra incendios
no tradicionales o innovadores para los que no existe norma y exista riesgo, deberan
justificar el cumplimiento de las exigencias establecidas en este Reglamento mediante una
evaluacion técnica favorable de la idoneidad para su uso previsto, realizada por los
organismos habilitados para ello por las Administraciones piblicas competentes.

La evaluacion técnica favorable de la idoneidad debera incluir, al menos, lo siguiente:

= La evaluacion de los requisitos basicos relacionados con el uso previsto (por
ejemplo: fiabilidad operativa, tiempo de respuesta, comportamiento bajo condiciones de
incendio, durabilidad, fuentes de energia, etc.).

e BOE-A-2 01 76608
Verificable en Mg dwww Baggs
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Vias de validacion de los requisitos de seguridad

NO dispone de norma armonizada

Marca de conformidad a norma concedida por

un organismo de certificacion acreditado por
Marca de ENAC

conformidad

LPS 1223: 2.3
VIiA 2. PRODUCTO O SISTEMA CONVENCIONAL

2.1 Sistemas convencionales que precisan de ensayo.

. . i AENOR UNE 23510:2017
2.2 Sistemas convencionales que no precisan de ensayo.

- Reaccion al fuego - tablas RD 842/2013.

2.3 Sistemas convencionales en casos especiales.
- Normas especificas de disefio de instalaciones contra incendio. Vvds VdsS 2807:1997-07

- Resistencia al fuego - Anexos del CTE DB SI/ Normativa especifica /Eurocodigos.
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;Es la certificacion apta?

Sistemas certificados no garantizan que sean aptos para su uso previsto:
v" Certificado de un solo riesgo de coccién, no cubre los demas riesgos.

Los sistemas de extincion de cocinas, tienen que proteger todas las partes
simultaneamente donde se acumula aceite o0 grasa (riesgo de incendio y
propagacion):

v" Plenum, hueco detras de los filtros
v" Conducto de extraccion,

v" Equipos de coccion (fogones, freidoras, planchas, etc.)

Comprobar certificado y limites
del sistema segun su manual.
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;Es la certificacion apta?

¢ La certificacion de un componente del sistema es suficiente para ser apto?

v La certificacion debe ser sobre el sistema 0 conjunto no solo una
° parte 0 un componente.

./ v" Presentar la idoneidad de un componente no sirve para la
conformidad de todo el sistema.

A
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¢Hay un marcado CE para sistemas de extincion de incendios para cocinas ?

Marcado CE: indica el sistemaes q , 9
conforme a todos los requisitos aplicables e ®
en unanormaarmonizada Europea. e
e ol y,

No existe

Mal uso del marcado CE en el mercado:;

e EN 3-7 — Caracteristicas, requisitos de funcionamiento
y métodos de ensayo para extintores portatiles (solo)

 PED o TPED — Directivas sobre la comercializacién y
marcaje de equipos a presion.
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Ventajas al instalador

El uso de sistemas certificados facilita las obligaciones de los instaladores.

En el caso de LPCB, segun su estandar LPS

SOE BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO sy 1223:2.3, especifica:

Nam. 139 Lunes 12 de jfmig de 2017 Sec.l. Pag. 44357 » Examinacion y pruebas de cada
Articulo 12. Obligaciones de las empresas instaladoras. Componente del SiStema

Las obligaciones de las empresas instaladoras son las siguientes: ° Control de produccién en fébrica

a) Las obligaciones derivadas del cumplimiento de las prescripciones establecidas en
este Reglamento, relacionadas con la instalacién de equipos y sistemas de proteccién
activa contra incendios que ejecuten las empresas instaladoras. .,

b) Las empresas instaladoras deberan abstenerse de instalar los equipos y sistemas e Formaciona |OS lnStaladoreS para Ser
de proteccién contra incendios que no cumplan las disposiciones vigentes que les son Autorizados
aplicables, poniendo los hechos en conocimiento del comprador o usuario de los mismos,
por escrito y de forma fehaciente. No seran reanudados los trabajos hasta que no sean ; ; ;
corregidas las deficiencias advertidas. ‘ Re”enar reQIStro de InStalaC|OneS y

c) Sien el curso de la ejecucién de la instalacion, la empresa instaladora considerase mantenimientos
que el proyecto o documentacion técnica no se ajusta a lo establecido en el Reglamento,
debera, por escrito, poner tal circunstancia en conocimiento del autor de dicho proyecto o
documentacion, y del titular. Si no hubiera acuerdo entre las partes, se sometera la
cuestion al érgano competente de la Comunidad Autdnoma, para que ésta resuelva en un
plazo maximo de dos meses.

d) Una vez concluida la instalacion, la empresa instaladora facilitara al titular o
usuario de la misma, asi como a la direccién facultativa, la documentacién técnica e
instrucciones de mantenimiento correspondientes a la instalacién, necesarias para su

buen uso y conservacion. LPS 1223: Issue 2.3
LPCB Cert ref. 1408a

e Ensayos de extincion del sistema
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Resumen

 Los sistemas de extincion para cocinas:
No existe marcaje CE — no hay norma armonizada

» Los sistemas tratados como soluciones innovadoras:

No son soluciones innovadoras, porque existe norma

 Obligatorio disponer de:
Marca de conformidad a norma (LPCB, VdS, AENOR)
Certificado de componentes sueltos — no valido

Asegurar en cada proyecto la idoneidad del uso
estipulado en el certificado del sistema.
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