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1. Casuistica d’intervencio

Consultes referides a magatzems logistics: 2013 > 1

2016 - 2
_ _ _ 2017 > 3
Excepcionalitats de tramit favorable: 2018 > 5
index Municipi Configuracié Superficie Risc intrinsec
sector
2013-1 Sant Boi Tipus B 6.000 m? Baix 2
2016-1 El Prat de Tipus C 190.000 m? Mig 5
Llobregat
2016-2 Sant Esteve Ses  Tipus A assimilat a 7.000 m? Mig 5
Rovires tipus B (SP 119)
2017-1 Abrera Tipus B 8.000 m? Mig 5
2018-1 Martorelles Tipus B 9.000 m2 Mig 5
2018-2 Sant Esteve Ses  Tipus A, assimilat a 6.500 m2 Mig 5
Rovires tipus C
2018-3 Martorelles Tipus A, assimilat a 8.000 m2 Mig 5
tipus C
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2. Marc normatiu i proposta

Les activitats logistiques i el RSCIEI:

TABLA 2.1
MAXIMA SUPERFICIE CONSTRUIDA ADMISIBLE DE CADA SECTOR DE INCENDIO
Configuracién del establecimiento
Riesgo intrinseco
del sector de
incendio

TIPO A TIPO B TIPOC

(m?) (m?) (m?)

BAJO (1-2-3) (2)(3) () (3) (4)

1 2000 6000 SIN LIMITE

2 1000 4000 6000

MEDIO (2)-(3) 23 (3)(4)

3 500 3500 5000

4 400 3000 4000

| 5 300 2500 ] 3500

ALTO NO (3) (3)4)

6 ADMITIDO 2000 3000

7 1500 2500

8 NO ADMITIDO 2000
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2. Marc normatiu i proposta

Vist que és frequent un gestor global de naus amb activitat logistica per
a diferents titulars, es proposa una tramitacio d’excepcionalitat del
conjunt considerat com a tipologia C (incloent tots els titulars).

Aquesta sol-licitud d’excepcionalitat ha de justificar la seguretat
conjunta amb cadascun dels establiments que la conformen, tenint en
compte les 6 exigencies basiques (Sl1), més la seguretat de tercers (els
ubicats a més de 3 m).

Tramitacio de la proposta:
= A DGPEIS: tramit d’excepcionalitat per considerar el conjunt de tipus C.

» Posteriorment: tramit ordinari de llicencia per a cadascun dels
establiments inclosos a I’excepcionalitat.

En cas de presentar simulacions per justificar algun aspecte, cal una
validacio de tercera part que avali les conclusions de la simulacio
presentada.
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2. Marc normatiu i proposta

Marc normatiu: RSCIEI i tramit d’excepcionalitat

Las condiciones indicadas en este reglamento tendran la
condicion de minimo exigible segun lo indicado en el articu-
lo 12.5 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.

Estos minimos se consideran cumplidos:

a) Por el cumplimiento de las prescripciones indica-
lamento

Presentaci6 a Registre de la
sol-licitud d'excepcionalitat
(Annex 1 i Annex 2)

Recepcio de la sol-licitud al
Servei de Prevencio

Documentacioé presentada
suficent i idoneitat del
procediment?

b} Por aplicacion, para casos particulares, de técni-
cas de seguridad equivalentes, segun normas o guias de
disefo de reconocido prestigio para la justificacion de las
soluciones técnicas de seguridad equivalente adoptadas,
fue deben aportar, al menos, un nivel de seguridad equi-
parable a la anterior. Esta aplicacion de técnicas de segu-
ridad equivalente debera ser justificado debidamente por
el proyectista y resueltas por el organo competente de la
comunidad autonoma.

c) Cuando la implantacion de un establecimiento
industrial se realice en naves de poligonos industriales
con planeamiento urbanistico aprobado antes de la
entrada en vigor de este reglamento o en un edificio exis-
tente en el que por sus caracteristicas no pueda cumplirse
alguna de las disposiciones reglamentarias ni adaptarse
al parrafo b) anterior, el titular del establecimiento debera
presentar ante el organo competente de la comunidad
autonoma una solicitud de excepcion y justificarlo me-
diante su descripcion en el proyecto 0 memaoria técnica en
el que se especifiquen las medidas alternativas adopta-
das. El organo competente de la comunidad auténoma en
la que este ubicado el establecimiento industrial, a la vista
de los argumentos expuestos en el proyecto o memoria
técnica, podra desestimar la solicitud, requerir la modifi-
cacion de las medidas alternativas o conceder la autoriza-
cion de excepcion, que siempre sera expresa.

Denegaci6 del procediment i Notificaci6 de I'inici del
justificacié (Annex 4) procediment (Annex 3)

l

Constituci6 de I'Equip Técnic:

- Cap del Servei de Prevencié (coordinador)
- 1 técnic de prevenci6 de la RE on es troba l'activitat
- 1 técnic del Servei de Prevenci6 (secretari)

l

Reunié de I'Equip Técnic i
aixecament d'acta (Annex 5)

S'ha rebut la
documentacio
addicional dins el
termini establert?

Es dona per finalitzat el
procediment d'excepcionalitat,
sense necessitat de notificar-ho,
doncs ja s'ha indicat a la peticié

Petici6 de la documentacio
addicional indicant el termini maxim de
presentacié (Annex 6) i especificant que

si no es presenta es donara per

finalitzat el procediment essent
desestimada la sol-licitud

Cal que l'interessat aporti
més documentacioé per
resoldre la sol-licitud?

Proposta de resolucié per part del Cap
de Servei de Prevencié (Annex 7).
Vist i plau del Subdirector General

Técnic i tramesa a Direccio

v
Resolucié subscrita per la
persona titular de la DGPEIS
(Annex 8) i tramesa a
l'interessat (Annex 9)
v
Protocol intern: T ——
Servei de Prevenci6
SP 301 Excepcionalitats i singularitats
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Sol-licitud d’excepcionalitat

http://interior.gencat.cat/

.../bombers
/prevencio_d_incendis
/normativa_aplicable

/normativa_tecnica
/sol-licitud d’excepcio
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2. Marc normatiu i proposta

Sol-licitud d'excepcionalitat

Dades de la persona sol-licitant

Nom i cognoms NIF
Nom de I'empresa Carrec que hi ocupa
Dades de 'empresa
Activitat
Nom NIF
Teléfon Fax Adrega electronica
Adreca Nam. Poblacié Codi postal
Denominacid i epigraf segons I'annex 1 de la Llei 3/2010
Descripci6 de I'activitat
Representant i adreca per a notificacions
Nom i cognoms NIF
Teléfon Fax Adreca electronica
Adreca Nam. Poblacié Codi postal
Emplacament de la instal-lacié
Adreca Nam. Poblacié Codi postal
Telefon Fax Adrega electronica
Dades del técnic i documentaci6
NUmero de col-legiat/da  Col-legi professional NUm. visat
Autor/a - ; - ; ; N
(si en disposa) (si en disposa) (si en disposa)
Titulacio NIF

Caracteristiques de I'edifici

OaAOs Oc Obp OE

Configuraci6 de
I'establiment

I'establiment

Nivell de risc intrinsec de [] Alt [ Mitja [] Baix

Antecedents de I'activitat




3. Detall

DOCUMENTACIO TECNICA PER A LA SOL-LICITUD
D’EXCEPCIONALITAT

La documentacio técnica a aportar per tal de sol-licitar 'excepcid del compliment de certs preceptes

normatius, haura de ser signada 1 visada per un técnic competent | haura de contenir la segient
informacio:

La documentacid técnica s'ha de constituir, segons sigul necessari, de:

« Memadna. « Certificats d'instal-lacid o d'aplicacio.
+« Planols. + Fotografies.

« Certificats técnics. o Calculs.

o Certificats d'assaig. o Altres.
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INFORMACIO BASICA

Cal aportar sempre i en tot cas informacié completa, relativa als seglients aspectes:

1.1. Objectius de la sol-licitud.

Explicacid dels objectius que es pretenen assolir amb la sol-licitud. Descripcid
de l'activitat objecte de la sollicitud,

1.2. Antecedents.

Descripcié dels antecedents de [l'activitat, especialment en relacio als
expedients de llicéncia o autoritzacid que hagi obtingut. Es convenient indicar,
en cas que es coneguin, els numeros d'expedient corresponents a aquests
tramits de llicéncia o autoritzacio.

1.3. Tramit pel qual es sol-licita 'excepcionalitat.

Identificacié del tramit administratiu en el qual es troba 'activitat, si s’escau, o
bé el motiu pel qual és necessari implantar les mesures de prevencié¢ d'incendis
de la normativa d’aplicacio.

1.4. Normativa d’aplicacio.

Relacio de la normativa en matéria de prevencid d’incendis que sigui d’aplicacid
a lactivitat, incloent la normativa sectorial o especifica d'instal-lacions
industnials presents a {'activitat.
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1.5. Informacio general sobre I'establiment.

Situacid relativa respecte el veinatge immediat.
Nombre de plantes de ['edifici ocupat | superficie de cadascuna d'elles. Usos i
ocupacio.
En el cas d'establiments industrials:
Caracteritzacio de I'establiment en relacié al seu entorn.

Nombre de sectors/arees d'incendi, superficie i nivell de risc intrinsec
dels mateixos.

1.8. Precepte normatiu pel qual és sol-licita excepcionalitat.

{dentificar el precepte exigit per la normativa que no és possible de complir,
indicant el capitol, I'article i/fo 'apartat corresponent a {a normativa d’aplicacio i
exposar els motius técnics pels quals no és possible adoptar la solucié exigida
per la normativa.

1.7. Mesures de seguretat en cas d’incendi equivalents.

Exposar [a relacid de mesures de seguretat equivalents a les exigides per la
normativa, que es proposen per implantar. Caldra referir-hi, quan sigui d'interes,
tota informacié relativa a com s'aplicara o instal'lara la mesura equivalent.
Tambeé caldra referir totes les normes harmonitzades que pertoqui per adoptar
les solucions exposades.
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2. INFORMACIO COMPLEMENTARIA

Cal aportar la informacio considerada necessaria, relativa a les mesures de prevencio

d'incendis que disposa l'activitat:

2.1. Accessibilitat per a hombers.

Faganes accessibles a vies d'intervencio.
Hidrants per incendi a la via publica.

2.2, Limits a I'extensié de I'incendi.
Estabilitat al foc dels elements constructius.
Resisténcia al foc de parets mitgeres.

Sectoritzacio  d'incendis: superficie | resisténcia al foc dels elements
constructius.

Compartimentacié dels locals de risc especial.
Inflamabilitat dels materials de construccid i de revestiment.

2.3. Evacuacio.
Elements d’'evacuacio.
Recorreguts d'evacuacid.
Senyalitzacio i enllumenat d’emergencia.

2.4. Recursos per a la lluita contra incendis.
Abastament d'aigua.

Sistemes de deteccié i alarma.
Mitjians d’extincid d'incendis (manuals | automatics).

Sistemes de ventilacié i control de fums.
Organitzacid en cas d'emergéncia.
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