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Centres Hospitalaris (Public)

Barcelona

Distritos Centros de CAP con Servicios de Servicios Hospitales
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Incendi Residencia Geriatrica (1)

S’origina un incendi a les 0.50 h en una habitacié de la tercera planta
de la residencia.

Es rep avis a les 00:51 h, alertats per un particular per fum

Sortida del primer vehicle: 00:55 h

Arribada a parc del darrer vehicle: 03:45 h

Hi participen14 dotacions de bombers en I'extincié del foc

Situacid a l'arribada

A l'arribada es troben dotacions de la guardia urbana al lloc del servei.
Es localitza una treballadora del centre que mostra I'accés per arribar a
la zona de la residéncia on s’ha produit I'incendi. Manifesta que ha
intentat extingir 'incendi amb un extintor. Lalarma d’incendis de la
residencia es troba activada.

Bombers Barcelona
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Conclusions inspeccid post-incendi

Les portes d’accés a cadascuna de les habitacions disposen de banda intumescent

pero no tancament automatic ni placa identificativa.

La porta d’accés des de l'ala a I'escala protegida i la porta que comunica aquesta

amb una altra ala de l'edifici en la mateixa planta disposen de control d’accés

mitjangant codi (bloquejada en el moment de I'incendi, malgrat I'alarma es
trobava activada).

» Les portes RF-30 segons normativa NBE-CPI 96 requerien instal-lar un sistema
de tancament automatic (comprovar en llicéncia)

» Actualment els establiments hospitalaris o de residéncia assistida se’ls aplica
I’as hospitalari que té un tractament especial pel que fa a garantir 'evacuacié
horitzontal dels ocupants en cas d’incendi, dividint les plantes en dos sectors
d’incendi i disposant cada sector de dues sortides de planta a través d’escales
protegides de dimensions suficients per poder evacuar les persones en llit o
llitera.

» Comprovar el manteniment del sistema de deteccié i verificar el desbloqueig
del control d’accés en cas d’incendi.

Bombers Barcelona
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Incendi Residencia Geriatrica (4)

TINS C I SISTEMES DE SORTIDA CONTROLATS
Taula d’Interpretacio

de la Normativa de ELECTRICAMENT PER A PORTES D’EVACUACIO

Seguretat Contra Incendis

En relacio a la norma UNE-EN 13637:

DT-15

Document TINSCI

Desembre de 2018

Sistemas de apertura controlada eléctricamente

SISTEMA PES TERMINAL PANICO
" X . X Apertura Desbloguea de inmediato

Como excepcidn a lo que establece el punto 1 de 31 3-8, la ingtalacidn de sistemas de apertura controlada inmediata todas las puertas
eléctricamente en las puertas a las que se refiere dicho punto es posble siempre que dicho sistema cumpla - -

A T ) £ |a |PM|:'u|'
las siguientes condiciones: {res
- Durabilidad del sisterma de Grada 7 o mayor (2% digito de la clasificacidn del sistema) : la's:.
- 3in temporizacidn, cuando se trate de ocupantes que en su mayoria sean no habituales y no estén I [:] '

familiarizados con el edificio o establecimiento {Grado O en el 9° digite) o con temparizacion t1 < 15 g en = | " —

otros casos (Grado 1 en el 9° digito), salvo en zonas destinadas a albergar personas que deban estar bajo
contral para las que se admite grado 2 en el 97 digita.

- 3in modo de salida denegada (Grado O en el 107 digite), excepto en los casos en los que se admite grado 2

o Elemento de Cantrod ipo PES {scorde a prEN13637) 1 Elernento control sefial panaco.
en &l 97 digito. 5
b Elemento de Blogueo Eléctrico. § Pulsador,
. . . . . . Cerradura slectromagnética con cortacto de puerta ¢,
- Cuando se trate de puertas resistentes al fuego el sisterna deberd tener idoneidad para su uso en dichas d Elemento de inicializacion:
puertas (Grado B en el 4% digito de la clasificacidn del sistema). DRI AP Arieo bl icto iR

8 Lector mural de control de accesos.
1 Elemento de rearme del sistema,

Agimismao, el sistema debera cumplir ademas o que se establece en los puntos2 y 3 de 51 3-6 y en el articulo
SUA 3-1 del DB SUA.
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Incendi Residencia Geriatrica (5)

Punts positius de la intervencid

» Bona lectura del cas per part del CGE (sortida multiple
amb molts efectius).

» Elsresidents es van poder baixar per les escales i cal
agrair 'ajuda de la guardia urbana.

» Punt de localitzacio de I'incendi (darrera habitacio a la
darrera planta) que va evitar una major propagacio cap
a altres sectors.

Punts complexos de la intervencié

» Portes d’accés al sector tancades, va impedir una
actuacié més rapida i va posar en perill els
intervinents.

»  Perfil dels ocupants, amb dependéncia, molts estaven
sedats.

» Ala planta afectada, fum molt dens, molt calent, poca
visibilitat.

» No es va poder tirar aigua fins que tots els pacients van
ser evacuats.

> Portes de les habitacions Sense tancament
automatic.

Bombers Barcelona
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Bombers Barcelona

Actuacio

La treballadora del centre condueix els intervinents a I'escala de la planta baixa que porta a
la tercera planta en el sector de I'edifici on s’ha produit I'incendi, que es correspon a la zona
de residents que pateixen patologies mentals. Es tracta d’'una escala protegida, pero I'accés
a la planta tercera requereix un “password” de seguretat. Es sol-licita per radio el
“password” per a 'apertura de la porta, perd no es comunica correctament i finalment cal
forgar la porta. Es deixa muntada una linia de 25.

Es prioritza I'evacuacio dels residents. Es revisen les 10 habitacions i amb I'ajuda de les
caputxes d’evacuacié es traslladen tots els residents a la planta baixa, en zona segura. Els
tecnics sanitaris de bombers i els treballadors del SEM realitzen un triatge per al trasllat de
persones al centre hospitalari.

Un cop evacuat el sector es procedeix a les tasques d’extincié de I’habitacié 341.

Un cop extingit es procedeix a les tasques de ventilacid. Les finestres per a ventilar sén de
dificil apertura. Es realitza una ventilacié forcada amb els ventiladors del servei.

En total s’atenen 34 persones entre treballadors i residents.
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Incendi Residencia Geriatrica (7)
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